
Injusteringsanvisning

CJIV / CJIC-kåpor
(endast styrluft)

K-faktor *

K = 4,4 (l/s)  ;  15,8 (m3/h)

Q (m3/h)

* OBS!

K-faktor per löpmeter tilluftdon. 

För totala luftflödet; 

multiplicera med totala längden (i meter).
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Tovenco AB

Huvudkontor 

Vinnersjövägen 9-11

810 40 Hedesunda 

Tel +46 (0)291-10750

Fax +46 (0)291-10940

Mail: Storkok@tovenco.se 

Mail: Bostad@tovenco.se 
www.tovenco.se
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